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15 bis -15 °C 0 bis -12 °C 5 bis -5 °C

 Vorlauftemperatur [°C] 35,7 38,7 37,0  Kurve 75 °C

 Rücklauftemperatur [°C] 27,7 30,7 29,0  Kurve 39 °C

 Delta T [K] zur Kurve: -12,4 -19,4 -13,6

 Mittelwerte bei Taußen Begrenzung TVorlauf auf
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Heizkurven Viessmann Vitotronic 200

 RT 20 °C │ Neig. 1,4 │ Niv. 0
 RT 20 °C │ Neig. 0,6 │ Niv. 4
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	Diagramm VL ohne NA

